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Wasserleitungsordnung

Allgemeine Versorgungs- und Lieferbedingungen fiir Wasser
aus dem Versorgungsnetz der Gemeinde Stattegg

Verordnung des Gemeinderates vom 15.12.2022

GZ.: 004-01/2022-5
mit der eine Wasserleitungsordnung erlassen wird.

Giiltig ab 01.01.2023
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Aufgrund des § 9 des Steiermérkischen Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971, LGBI. Nr.
42/1972 i.d.g.F.wird - hinsichtlich der §§ 1 bis 4 und 9 bis 14 im Einvernehmen mit der
Steiermarkischen Landesregierung - verordnet:

Die Gemeinde Stattegg hilt ausdriicklich fest, dass die in den Allgemeinen Versorgungs- und
Lieferbedingungen fiir Wasser aus dem Versorgungsnetz der Gemeinde Stattegg verwendeten Begriffe
,Abnehmer” und ,Liegenschaftseigentiimer” geschlechtsneutral zu verstehen sind. Auf eine
Unterscheidung in den Allgemeinen Versorgungs- und Lieferbedingungen fur Wasser (kurz ,AVLBW")
wurde aus Griinden der einfachen Lesbarkeit verzichtet.
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§ 1 ANSCHLUSSPFLICHT

Im Versorgungsbereich besteht Anschlusspflicht. Der Trinkwasserbedarf des zu versorgenden
Grundstiickes ist ausschlieBlich durch die Gemeinde Stattegg zu decken, sofern nicht eine
Ausnahme nach § 2 gegeben ist.

Als Grundstiick ist ohne Riicksicht auf die Grundbuchbezeichnung jede bebaute und unbebaute
Liegenschaft anzusehen, die eine wirtschaftliche Einheit bildet.

§ 2 AUSNAHMEN VON DER ANSCHLUSSPFLICHT

Anschlusspflicht besteht nicht fir:

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

(3)
(4)

Gebiude, bei denen die kiirzeste Verbindung zu einer Wasserversorgungsleitung mehrals 150 m
betragt;

Grundstiicke, deren Anschluss aus technischen Griinden nicht mdglich ist oder nur mit
unzumutbar hohen Kosten hergestellt werden kann;

Grundstiicke mit gewerblichen oder industriellen Anlagen, Bergbauanlagen,
landwirtschaftlichen Betrieben oder mit Anlagen, die von einer Gebietskdrperschaft betrieben
werden, wenn durch deren Belieferung der Wasserbedarf der anderen Grundstiicke unter
Bedachtnahme auf die Leistungsfahigkeit der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Stattegg
nicht mehr gedeckt werden kann;

Grundstiicke, deren Wasserbedarf durch eine im Zeitpunkt der Inbetriebnahme der offentlichen
Wasserversorgungsanlage bereits bestehende eigene Anlage gedeckt wird, solange deren
Weiterbeniitzung die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefahrden kann. Der Nachweis der
einwandfreien Wasserqualitdt ist in angemessenen Zeitabschnitten, die von der Behdrde
festgelegt werden, zu erbringen.

Ein Antrag auf Befreiung von der Anschlusspflicht ist innerhalb von 6 Monaten nach
Verstindigung vom Wirksamwerden der Anschlusspflicht unter Angabe der Griinde bei der
Gemeinde Stattegg schriftlich einzureichen.

§ 3 EIGENVERSORGUNGSANLAGE

Auf Grundstiicken, die an die 6ffentliche Wasserleitung angeschlossen sind, ist der Betrieb einer
Eigenversorgungsanlage fiir Trinkwasser unzuldssig.

Wenn Eigenversorgungsanlagen betrieben werden, miissen alle Auslésse dieser Anlagen mit der
Aufschrift Kein Trinkwasser" gekennzeichnet werden (sieche ONORM B 2531 Teil 1, Abs. 4.1).
Zwischen der Eigenversorgungsanlage und den an die offentliche Wasserleitung
angeschlossenen Verbraucheranlagen darf keine korperliche und hydraulisch wirksame
Verbindung bestehen (ONORM B 2531 aus Teil 1, Abs. 4.2).

§ 4 ANMELDUNG ZUM WASSERBEZUG

Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentimer, fiir die Anschlusspflicht besteht, sind
verpflichtet, die Errichtung, Erweiterung und Abdnderung von Hausleitungen mindestens vier
Wochen vor Baubeginn der Arbeiten der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Gleichzeitig ist der
Zeitpunkt des beabsichtigten Wasserbezuges bekannt zu geben.

Ist zur Herstellung eines Wasseranschlusses die Inanspruchnahme von im Eigentum dritter
Personen stehenden Liegenschaften erforderlich, die noch nicht an die &ffentliche
Wasserleitung angeschlossen und daher noch nicht verpflichtet sind, die Wasserzuleitung Uber
ihren Grund unentgeltlich zu dulden (siehe § 8 AVLBW), hat der Anschlusspflichtige die
erforderlichen schriftlichen Zustimmungserkldrungen der Gemeinde vorzulegen.
Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigenttimer, fiir die die Anschlusspflicht nicht besteht,
kénnen einen schriftlichen Antrag auf Anschluss an die Wasserleitung einbringen.
Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimer, die bis zur Verlautbarung dieser
Wasserleitungsordnung einen Anschluss erhalten oder Wassergebihren laufend entrichtet
haben, gelten auch weiterhin als anschluss- und wasserbezugspflichtig.
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Weder bei der Anmeldung noch im Laufe der Belieferung kdnnen seitens der Wasserbezieher
hinsichtlich einer besonderen Beschaffenheit des Wassers, die iiber die gesetzlich geregelten
Grenzwerte fir Trinkwasser hinausgeht, oder hinsichtlich eines gewiinschten Wasserdruckes
Anspriiche geltend gemacht werden.

§ 5 ANSCHLUSSLEITUNGEN

Die Anschlussleitung stellt die Verbindung des Versorgungsnetzes mit der Anlage des
Abnehmers dar; umfasst ist die Leitung von der Versorgungsleitung bis einschlieBlich der
Absperrvorrichtung nach dem Wasserzdhler. Ist kein Wasserzihler eingebaut, endet die
Anschlussleitung unmittelbar hinter der ersten Absperrvorrichtung auf der Liegenschaft. Das
Ende der Anschlussleitung ist gleichzeitig die Ubergabestelle des Wassers an den Abnehmer und
der Beginn der Verbrauchsanlage.

Art, Lange, Flihrungslinie, Nennweite und Zahl der Anschlussleitungen und Wasserzdhler, sowie
allfillig notwendige Anderungen bestimmt die Gemeinde. Die Trasse der Anschlussleitung wird
von der Gemeinde Stattegg, unter Berlicksichtigung der berechtigten Interessen des
Anschlussnehmers festgelegt.

Fiir ein Grundstiick ist in der Regel nur eine Anschlussleitung zu verlegen.

Uber Antrag des Liegenschaftseigentiimers oder Bauwerkseigentiimers kénnen jedoch in
begriindeten Fillen, insbesondere aus Sicherheitsgriinden, weitere Anschliisse von der
Gemeinde Stattegg genehmigt werden.

Bei Liegenschaftsteilungen ist jeder Liegenschaftseigentiimer verpflichtet, auf seine Kosten fiir
jedes neu entstandene anschlusspflichtige Grundstiick einen Anschluss herstellen zu lassen.
Die Aufstellung grundstiickseigener Hydranten ist im Allgemeinen zu vermeiden. Sollte in
Sonderfillen eine Aufstellung dennoch erforderlich sein, ist die Installation so auszufiihren, dass
die Durchstrémung der Anschlussleitung gewdhrleistet ist. Der mdglichst kurz zu haltende
Anschluss des Hydranten muss mindestens DN 80 haben und ist mit einem Rohrtrenner (oder
einer gleichwertigen technischen Einrichtung) und unmittelbar davor und dahinter
angeordneten Absperrvorrichtungen zu versehen.

Die Erdarbeiten mit Rohrleitungsverlegung und Bettung werden vom Liegenschaftseigentiimer
selbst durchgefiihrt und dirfen ausschlieRlich durch eine konzessionierte Firma ausgefiihrt
werden,

Der Abnehmer und der Liegenschaftseigentiimer haben der Gemeinde Stattegg Kosten fir
alifillige Veranderungen der Anschlussleitung, die durch eine Anderung, Erweiterung oder
Reparatur der Verbrauchsanlage des Abnehmers erforderlich werden, zu ersetzen.

Wenn fiir Grundstiicke keine Anschlusspflicht besteht, ist die Auflassung von Anschlissen dann
zuldssig, wenn der Anschluss schriftlich gekiindigt wurde oder wenn durch 3 Jahre kein Wasser
bezogen wurde. Die Kosten fiir die Auflassung des Anschlusses hat der Liegenschaftseigentiimer
oder Bauwerkseigentiimer oder dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Die Durchfithrung der Anbohrung und Montage der Absperrvorrichtung, der Einbau eines
Abzweigstiickes mit Absperrvorrichtung und die Herstellung der Anschlussleitung nach ONORM
B 2538 obliegt der Gemeinde Stattegg. Sollte in noch zu erlassenden
Gemeindewasserleitungsgesetzen eine rechtliche Teilung der Anschlussleitung in einen Teil bis
zur Grundstiicksgrenze und in einen Teil auf dem Grundstiick vorgesehen sein, so gelten die
Bestimmungen des § 5 fiir beide Teilstlicke der Anschlussleitung.

Die Absperrvorrichtung in der Anschlussleitung darf nur von Bediensteten der Gemeinde
Stattegg oder dessen Beauftragten bedient werden.

Die Instandhaltung der Anschlussleitung obliegt der Gemeinde Stattegg.

Bei Instandhaltungsarbeiten an Anschlussleitungen ist die Gemeinde Stattegg nicht an die
Zustimmung des Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimers gebunden. Es genligt
eine Mitteilung an diesen oder an dessen Bevollméachtigten. Im Falle der Dringlichkeit
(Rohrbruch) geniigt die nachtragliche Mitteilung.
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(14) Die Anbringung von Hinweisschildern fiir Armaturen, Hydranten und dergleichen auf Anlagen,
Zdaunen und Objekten des Liegenschaftseigentiimers oder Bauwerkseigentiimers ist von diesem
unentgeltlich zu gestatten.

(15) Soweit die Anschlussleitung auf dem Grundstlick des Grundstiickseigentimers liegt, hat er die
Obsorge fiir diesen Teil zu Ubernehmen. Er ist verpflichtet, diese vor jeder Beschadigung,
insbesondere durch Frost, zu schiitzen. Die Trasse darf weder verbaut noch liberbaut werden,
noch diirfen Biume oder Straucher ndher als 1 m beiderseits der Trasse gesetzt werden. Weiters
diirfen in diesem Bereich keine Geldndeverdnderungen vorgenommen werden.

Der Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentimer darf keinerlei schidigende
Einwirkungen auf die Anschlussleitung vornehmen oder zulassen.

Er muss jeden Schaden und jeden Wasseraustritt sofort der Gemeinde Stattegg melden. Der
Liegenschaftseigentliimer oder Bauwerkseigentiimer hat fiir alle Schaden aufzukommen, die der
Gemeinde Stattegg oder Dritten durch eine Vernachldssigung dieser pflichtgemifen Obsorge
entstehen.

{16) MaRnahmen, die den Zustand im Bereich der Anschlussleitung gegeniiber dem Zeitpunkt der
Bewilligung verdndern, bediirfen der Zustimmung der Gemeinde Stattegg.

Wird eine solche nicht eingeholt, haftet die Gemeinde Stattegg weder fiir Schiaden infolge
Gebrechens noch fiir Schaden, die infolge von Instandsetzungsarbeiten an der Anschlussleitung
entstehen.

(17) Die Errichtung eines provisorischen Anschlusses mit einer Ubergabestelle und vorgelagertem
Wasserzahler (z.B. Bauwasser) darf nur von einem Befugten der Gemeinde Stattegg
durchgefiihrt werden. Diese diirfen nur in frostsicheren Schichten oder in einer solchen
gleichgesetzten Umgebung angebracht werden. Die Bestimmungen des § 6 sind sinngemaR
anzuwenden.

(18) Die Anschlussleitung geht mit der Inbetriebnahme und bei Einhaltung der Bestimmungen des
§ 8 der AVLBW unentgeltlich in das Eigentum der Gemeinde Stattegg tGber und wird von dieser
auf eigene Kosten erhalten.

(19) Die Anschlussleitung kann auf Antrag des Grundeigentiimers in ihrer Lage auf seine Kosten
verdandert werden.

§ 6 WASSERZAHLER

(1) Wasser wird ausschlieBlich Giber Wasserzdhler abgegeben. Die Gemeinde Stattegg stellt fur jede
Anschlussleitung eine Wasserzadhleranlage zur Ermittlung des Gesamtverbrauches des
Wasserabnehmers zur Verfligung. Die Wasserzadhleranlage wird von der Gemeinde Stattegg
beigestellt und eingebaut. Sie bleibt im Eigentum der Gemeinde Stattegg. Die Kosten fiur den
erstmaligen Einbau tragt der Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimer. Der
Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimer ist auch verpflichtet, die erforderlichen
Arbeiten zu dulden und die zum Schutz der Wasserzahleranlage erforderlichen Einrichtungen
auf seine Kosten dauernd instand zu halten. Die Beistellung und Instandhaltung der
Wasserzahleranlage erfolgt zu den jeweils glltigen Tarifen gemaR Wassergebihrenverordnung
der Gemeinde Stattegg in der jeweils geltenden Fassung.

(2)  GroBe, Art und Anzahl der Wasserzihler werden von der Gemeinde Stattegg bestimmt. Der Ein-
und Ausbau der Wasserzihler, darf nur von einem von der Gemeinde Stattegg Befugten
durchgefiihrt werden.

(3) Der Wasserverbrauch ist durch einen Wasserzdhler zu ermitteln. Zum Verbrauch zahlt auch
jenes Wasser, das, aus welchen Griinden immer, z.B. infolge Leitungsschaden, aus der Anlage
des Abnehmers auslauft.

(4) Die Gemeinde Stattegg ist berechtigt intelligente Zdhler (Smart Meter) einzubauen und damit
eine Ermittlung des Zihlerstandes fiir die Verbrauchsabrechnung ohne Zutritt in die Gebdude
vorzunehmen. Dem Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentimer ist es untersagt die
Umgebung der Funkwasserzéahler derart auszugestalten, dass eine Fernablesung behindert wird.
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(5) Der Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimer hat fiir die Unterbringung des

Wasserzahlers nach Anordnung der Gemeinde Stattegg einen verschlieBbaren Schacht, eine
Mauernische oder einen anderen geeigneten Raum kostenlos zur Verfiigung zu stellen. Der
Wasserzdahler ist vom Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimer gegen
Beschadigungen, Verschmutzung, Frost und andere schadliche Einwirkungen zu schiitzen. Der
Wasserzahler muss jederzeit ohne Schwierigkeiten abgelesen und ausgewechselt werden
kénnen. Ist der Zutritt oder die Ablesung nicht méglich, kann die Gemeinde Stattegg einen
geschdtzten Verbrauch bis zur Beendigung der Behinderung durch den Liegenschaftseigentiimer
oder Bauwerkseigentiimer annehmen.
Der Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentimer haftet fir alle durch &duBere
Einwirkungen an der Wasserzdhleranlage (Zadhler, Absperrvorrichtung, Sicherung gegen
Riickfluss) entstandene Schiden, fiir die er zivilrechtlich einzustehen hat. Die Gemeinde Stattegg
ist befugt im Bereich des Wasserzéhlers Anlagen-Kennzeichnungsmerkmale anzubringen. Der
Liegenschaftseigentlimer oder Bauwerkseigentiimer hat sicherzustellen, dass diese
Kennzeichnungen keinesfalls entfernt oder manipuliert werden.

(6) Kann der Wasserzihler innerhalb des Gebdudes nicht untergebracht werden, so ist ein Schacht

herzustellen, der in Mauerwerk oder Beton auszufiihren, mit Steigeisen zu versehen, sowie
wasserdicht, frostfrei und tragféhig abzudecken ist. Die MindestlichtmaRe des Schachtes haben
fir eine 1“ bzw. DN 25 Anschlussleitung, 1,20 m im Durchmesser und eine Mindesttiefe von 1,80
m zu betragen. Fiir Leitungen von mehr als DN 25 und oder das Anbringen von mehreren
Wasserzdhlern, werden die Mindestlichtmale nach den Vorgaben der Gemeinde Stattegg
erhoht. Wo Grundwasser auftreten konnte, ist der Wasserzdhlerschacht wasserdicht zu
errichten (z. B. Fertigteilschacht). Der Gemeinde Stattegg ist es vorbehalten, auf Kosten des
Liegenschaftseigentimers oder Bauwerkseigentiimers den Wasserzahlerschacht selbst
beizustellen (Muster von Schachtausfiihrungen in ONORM B 2538 in der jeweils aktuell giiltigen
Fassung).
Die Entfernung der Frostschutzeinrichtung vor jeder Ablesung oder vor der Auswechslung des
Zahlers obliegt dem Liegenschaftseigentimer oder Bauwerkseigentiimer, desgleichen das
Offnen zugefrorener Schachtdeckel. Befindet sich der Wasserzéihlerschacht in Hauseinfahrten
oder in anderen privaten Verkehrsflichen, so hat der Liegenschaftseigentimer oder
Bauwerkseigentimer iber Aufforderung der Gemeinde Stattegg dafiir zu sorgen, dass wahrend
der Ablesung oder wihrend der Montagearbeiten diese Verkehrsfldche nicht beniitzt oder sonst
beeintrachtigt wird.

(7) wird vom Liegenschaftseigentimer oder Bauwerkseigentiimer die Messgenauigkeit
angezweifelt, so wird der Wasserzdhler (iber Antrag von der Gemeinde Stattegg einer
Nacheichung zugefiihrt. Ergibt die Nacheichung, dass die Messgenauigkeit innerhalb der im
MaR- und Eichgesetz festgelegten zuldssigen Fehlergrenze liegt, so tragt die dadurch
entstandenen Kosten der Liegenschaftseigentimer oder Bauwerkseigentiimer. Zeigt der
Woasserzdhler falsch, so wird die Wassergebiihr entsprechend dem gleichen Zeitraum des
Vorjahres vorgeschrieben. Ist kein vergleichbarer Verbrauch feststellbar, erfolgt die
Vorschreibung nach den Angaben des neuen Wasserzdhlers. Korrekturen werden nur iiber eine
Ableseperiode durchgefiihrt. Die Kosten der Uberpriifung gehen in diesem Fall zu Lasten der
Gemeinde Stattegg.

(8) Wird Wasser unbefugt ohne Zdhlung entnommen, so ist die Gemeinde Stattegg berechtigt, eine
Verbrauchsmenge zu schitzen und mit dem héchsten Tarifsatz vorzuschreiben, sowie etwaige
Nebenkosten.

(9) Die Entfernung von Plomben ist verboten. Jede Beschadigung von Plomben ist der Gemeinde
Stattegg unverziiglich mitzuteilen. Die Kosten fur die Erneuerung der Plomben tragt der
Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimer.

(10) Der Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimer hat die Zahleranlage und die
Zahleranzeige 6fter zu kontrollieren, um gegebenenfalls Undichtheiten in der Verbrauchsanlage
oder sonstige Beschadigungen zeitgerecht feststellen zu kdnnen.
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(11) Wenn der Wasserzihler fehlerhafte Anzeigen macht oder das AusmaB des Wasserverbrauches
nicht einwandfrei festgestellt werden kann, oder wenn dieser tiberhaupt nichts angezeigt hat,
wird ein Schiatzwert herangezogen. Eine Schatzung erfolgt auf Basis des Verbrauches des
vergangenen Jahres, sollte dieser nicht vorhanden sein, wird ein Schatzwert von 45 m? pro
Person angenommen. Vom Abnehmer nachgewiesene besondere Verhdltnisse sind hierbei zu
beriicksichtigen.

(12) Die Verwendung weiterer Wasserzahler (Subzihler) in den Verbrauchsanlagen ist zuldssig, doch
bleiben Beschaffung, Einbau, Instandhaltung und Ablesung ausschlieRlich dem
Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimer (berlassen. Das Ergebnis einer solchen
Z3hlung bildet keinerlei Grundlage fiir eine Verrechnung mit der Gemeinde Stattegg.

& 7 WASSERVERBRAUCHSANLAGEN

(1) Die Verbrauchsanlage des Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimers umfasst alle
Rohrleitungen, Armaturen und Gerdte nach der Absperrvorrichtung unmittelbar hinter dem
Wasserzihler oder der Ubergabestelle und alle sonstigen Einrichtungen, die der
Wasserversorgung des Grundstiickes dienen.

(2)  Fiir die fachgemé&Re Herstellung und Erhaltung der Verbrauchsanlage ab Absperrventil nach dem
Wasserzihler oder der Ubergabestelle ist der Liegenschaftseigentiimer oder
Bauwerkseigentiimer verantwortlich, auch wenn er sie Dritten zur Beniitzung Uberldsst.
Schdden an den Anlagen sind unverziiglich zu beheben. Die Verbrauchsanlage darf nur vom
befugten Installateur unter Beachtung der ONORM B 2531 in der aktueli giiltigen Fassung und
der Vorschriften der Gemeinde Stattegg ausgefiihrt und erhalten werden. Soweit eine
einschligige Priifmarke der Osterreichischen Vereinigung fiir das Gas- und Wasserfach (OVGW)
fir Rohrleitungen, Armaturen und Gerdte zuerkannt ist, durfen nur solche Erzeugnisse
verwendet werden.

(3)  Vor Inangriffnahme der Installationsarbeiten sind der Gemeinde Stattegg mit der Anmeldung
zum Wasserbezug bzw. mit dem Antrag auf Wasserbezug die von einem befugten Installateur
verfasste technische Beschreibung und planliche Darstellung der Anlage samt Berechnung
vorzulegen.

Erst nach Vorliegen der Genehmigung der Gemeinde Stattegg kann mit der Installation
begonnen werden. Die Gemeinde Stattegg ibernimmt durch den Anschluss der
Verbrauchsanlage an das Versorgungsnetz in keiner Hinsicht eine Haftung fir Méangel oder
Schaden.

Bei Abdnderung oder Erweiterung der Verbrauchsanlage des Abnehmers, die eine wesentliche
Anderung des Wasserbedarfes bedingt, die Auswirkungen auf die Wasserbeschaffenheit in der
Verbrauchsanlage oder Riickwirkungen auf die Versorgungsanlage oder das Wasser in der
Versorgungsanlage haben kann, sind der Gemeinde Stattegg im Vorhinein (vor Beginn der
Arbeiten) anzuzeigen. Diese Anzeige ist von der Gemeinde Stattegg zur Kenntnis genommen,
wenn nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen die Arbeiten untersagt oder Vorschreibungen
erlassen werden.

(4) Die Versorgung von Grundstiicken wird unter Ausnutzung des jeweils vorhandenen
Versorgungsdruckes vorgenommen. Anderungen des Druckes kénnen aus betrieblichen
Erfordernissen von der Gemeinde Stattegg vorgenommen werden, wobei Kosten fiir eine
dadurch notwendige Anderung der Anlage des Abnehmers von diesem zu tragen sind. Stellt der
Abnehmer besondere Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit oder den Wasserdruck, so
obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen; es darf dadurch zu keiner
Beeintrachtigung der Wasserlieferung fiir andere Abnehmer kommen.

(5)  Hydraulische Anlagen (Waschanlagen, Drucksteigerungsanlagen u. dgl.) dirfen nur mit
Zustimmung der Gemeinde Stattegg an die Verbrauchsanlage angeschlossen werden. Sie
missen die von der Gemeinde Stattegg geforderten Sicherheitseinrichtungen (z. B. Rohrirenner,
freier Auslauf, Wassermangelsicherung) besitzen.
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Gerate, deren ungestorter Betrieb von einem besonderen Wasserdruck, von einer besonderen
Wasserqualitdt und von einer ununterbrochenen Wasserzufuhr abhangt, diirfen nur eingebaut
werden, wenn sie mit einer automatischen Regelung versehen sind, die abschaltet, wenn die
Voraussetzungen fiir den Betrieb dieser Gerdte nicht mehr gegeben sind.

Fir das Fiillen von Schwimmbecken (ab 8 m3) ist die Zustimmung der Gemeinde Stattegg
einzuholen, die den Wasserbezug auf bestimmte Tage oder bestimmte Tageszeiten
einschrdnken oder mengenmidRig begrenzen kann. Bei Wasserknappheit kann ein solcher
Wasserbezug ganz untersagt werden.

Bei Warmwasserbereitungsanlagen aller Art, ausgenommen drucklose Systeme, sind
unmittelbar vor deren Anschluss an die Kaltwasserzuleitung eine Absperreinrichtung, eine
Entleerungseinrichtung, ein Riuckflussverhinderer oder Rohrtrenner und ein Sicherheitsventil
einzubauen und laufend zu warten. Die Ablaufleitung des Sicherheitsventils muss so bemessen
sein, dass bei voller Offnung des Sicherheitsventils die ausstrémende Wassermenge sicher
abgeleitet wird. Rickflussverhinderer, Rohrtrenner und Sicherheitsventile miissen die
Priifmarke der OVGW besitzen.

Dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde Stattegg ist das Betreten des
Grundstiickes und der Zutritt zu den Raumlichkeiten des Liegenschaftseigentiimers oder
Bauwerkseigentiimers zu gestatten, soweit dies fiir die Uberprifung der technischen
Einrichtungen der Verbrauchsanlage oder der Einhaltung der Wasserleitungsordnung
erforderlich ist.

Die Gemeinde Stattegg ist befugt, die Verbrauchsanlage jederzeit zu iiberpriifen. Mangel sind
vom Liegenschaftseigentimer oder Bauwerkseigentiimer innerhalb der von der Gemeinde
Stattegg festgesetzten Frist beheben zu lassen.

Wird diese Frist nicht eingehalten, oder liegt nach Ansicht der Gemeinde Stattegg Gefahr im
Verzug vor, so ist die Gemeinde Stattegg berechtigt, die Wasserlieferung einzuschranken oder
einzustellen (siehe auch § 10).

Die vom Wasserzdhler angezeigte Wassermenge gilt als verbraucht, auch wenn sie ungeniitzt
bezogen wurde (z. B. Undichtheiten, Rohrgebrechen, offene Entnahmestellen).

Die Anlage des Liegenschaftseigentiimers oder Bauwerkseigentiimers muss so beschaffen sein,
dass Storungen anderer Abnehmer oder Stérungen in den Versorgungseinrichtungen der
Gemeinde  Stattegg  ausgeschlossen sind. Der Liegenschaftseigentimer oder
Bauwerkseigentiimer haftet fiir alle Schaden.

Die an das Versorgungsnetz angeschlossenen Verbrauchsanlagen diirfen in keiner kérperlichen
und hydraulisch wirksamen Verbindung mit anderen Wasserversorgungsanlagen stehen, auch
nicht bei Einbau von Absperrvorrichtungen (siehe ONORMB 2531 Teil 1 in der jeweils aktuell
gliltigen Fassung).

Die Verwendung der Verbrauchsanlagen als Schutzerder fiir elektrische Anlagen und Geréte ist
unzulassig.

§ 8 TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

Die Anlage ist in allen Teilen so herzustellen und instand zu halten, dass sie den Anforderungen
der Sicherheit und Hygiene, der Beschaffenheit des Wassers und den o&rtlichen Boden- und
Druckverhiltnissen entspricht. Die Erfiillung dieser Voraussetzungen ist durch Nachweis der
Anwendung der ONORMEN im Sinne des Normengesetzes zu erbringen.

Rohre, Armaturen, Zubehorteile:

Es dirfen nur solche Materialien Verwendung finden, die der jeweils giiltigen ONORM
entsprechen oder solche, fiir die Priifzeugnisse von behordlich autorisierten Priifanstalten iber
technische Eignung und gesundheitliche Unbedenklichkeit vorliegen. Die Gemeinde Stattegg
behilt sich vor, bei nicht Einhaltung der technischen Vorschriften, einen gesonderten
Ubergabepunkt zu bestimmen und die Anschlussleitung nicht zu Gbernehmen.
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Leitungsfiihrung:

Die Trasse der Anschlussleitung ist mdoglichst geradlinig und auf kirzestem Weg zur
Entnahmestelle zu fiihren, darf nicht Gberbaut werden und ist auf Dauer zugadnglich zu halten
und muss auf einem beidseitigen Abstand zur Leitung von 1 Meter von Pflanzungen (Baume,
Straucher) freigehalten werden. Eine Entfernung der Bepflanzung durch die Gemeinde Stattegg
auf Kosten des Grundeigentiimers ist zuldssig. Die untere Bettung (Sand) der Rohre muss
mindestens 100 mm betragen, bei nicht tragfahigem Boden miissen dementsprechende
Vorkehrungen getroffen werden. Die obere Bettung (Sand) muss mindestens 300 mm betragen.
Die Einbautiefe ist mit mindestens 1,20 m Oberkante Rohr festgelegt. Eine Verlegung in einem
Schutzrohr ist moglich.

Hausanschlussraum:

Der Hausanschlussraum muss {iber allgemein zugadngliche Riume erreichbar sein. Der Raum
muss beleuchtet, trocken und frostfrei sein. Der Zugang muss fiir autorisierte Personen der
Gemeinde Stattegg leicht zugdnglich sein. Anschlussleitungen kénnen in Ausnahmeféllen auch
in Ubergabeschichten montiert werden. Auch hier gelten sinngemiR die gleichen
Anforderungen wie im Hausanschlussraum.

Messeinrichtungen (Wasserzahler):

Art, Umfang und Anbringungsort der Messeinrichtung wird von der Gemeinde Stattegg
bestimmt wund besteht aus einer Wasserzahlereinbaugarnitur mit Grundplatte,
2 Absperrventilen mit integriertem Rickflussverhinderer und Entleerung. Der Wasserzdhler
selbst wird von der Gemeinde Stattegg bei Fertigstellung der Anschlussleitung montiert.
Hausleitung, Druckminderer (nach der Ubergabestelle):

Nach der Messeinrichtung (Ubergabestelle) ist ein Druckminderer einzubauen. Fiir
Druckverhiltnisse des offentlichen Wasserleitungsnetzes wird nicht gehaftet.
Warmwasserversorgungsanlage:

Der unmittelbare Anschluss von Warmwasserbereitungsanlagen (Boileranlagen etc.) ist nur
dann gestattet, wenn in die versorgende Kaltwasserieitung nebst Durchlaufventil noch ein
Riickschlag- und Sicherheitsventil (so genannte Speicheranschlussgarnitur) eingebaut wird. Bei
Nichtvorhandensein dieser Sicherheitseinrichtung haftet der Liegenschaftseigentiimer oder
Bauwerkseigentiimer flr etwaige Schaden am Wasserzdhler durch Warmwassereinwirkung. Die
Sicherheitseinrichtung ist periodisch auf ihre Funktionstiichtigkeit zu priifen. Im Zweifelsfalle ist
die Uberpriifung von einem behérdlich konzessionierten Unternehmen durchzufiihren.

Schutz des Wassers in den Versorgungseinrichtungen:

Fir Trinkwasserversorgungseinrichtungen diirfen keine Werkstoffe, Schutzanstriche oder
Uberziige verwendet werden, die den Geruch oder Geschmack des Trinkwassers, das
Wohlbefinden oder die Gesundheit des Menschen beeintrichtigen konnen. Samtliche
wasserfiihrende Anlagen sind gegen Einfrieren zu schiitzen. Dieser Schutz hat sich besonders auf
die Wasserzahleranlage sowie auf die im Gebdude befindlichen Teile der Anschlussleitung zu
erstrecken. Auf Schutz gegen Erwdrmung der Kaltwasserleitung, z. B. in Heizrdumen, ist zu
achten.

Plombenverschliisse:

Wasserzidhler werden mit Plomben versehen. Plombenverschliisse diirfen nur von Mitarbeitern
der Gemeinde Stattegg entfernt werden. Wird vom Kunden oder vom Installationsunternehmen
festgestellt, dass Plomben fehlen, so ist dies der Gemeinde Stattegg umgehend mitzuteilen.
Verwiesen wird auf den §13 der gegenstdndigen Verordnung.

§ 9 WASSERBEZUG

Aus der Anschlussleitung darf Wasser nur zu dem in der Anmeldung angefiihrten Zwecke
entnommen werden. Es ist untersagt, den nur fiir Haushalt angemeldeten Wasserbezug auch
auf gewerbliche oder andere Zwecke auszudehnen. Die Weiterleitung von Wasser auf andere
Grundstiicke ist verboten.
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Der Wasserbezug darf das zugelassene AusmaR nicht Gberschreiten. Reicht diese Menge nicht
mehr aus, so ist vom Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimer der erhdhte Bedarf
anzumelden. Die Gemeinde Stattegg entscheidet, ob eine Erhdhung der Lieferung mit den
gegebenen Einrichtungen moglich ist, oder ob technische Anderungen (Verstirkung der
Anschlussleitung) notwendig sind. Die Kosten gehen zu Lasten des Liegenschaftseigentiimers
oder Bauwerkseigentiimers.

Anderungen in der Person des Liegenschaftseigentiimers oder Bauwerkseigentiimers sind der
Gemeinde Stattegg binnen zwei Wochen schriftlich anzuzeigen. Der neue
Liegenschaftseigentiimer oder Bauwerkseigentiimer tritt in sdmtliche Rechte und Pflichten
seines Vorgangers gegeniiber der Gemeinde Stattegg ein und haftet neben diesem auch fiir
Zahlungsriickstande.

Die Gemeinde Stattegg liefert das Wasser mit dem jeweils vorhandenen Druck (ein
Mindestdruck wird nicht gewéhrleistet). Anderungen des Druckes kdnnen aus betrieblichen
Erfordernissen von der Gemeinde Stattegg vorgenommen werden.

Die Gemeinde Stattegg trifft keinerlei wie immer geartete Haftung sollten Umsténde im Sinne
der Bestimmungen der §§ 9 und 10 AVLBW eintreten, wobei dies auch bei Anderungen der
physikalischen oder chemischen Beschaffenheit des Wassers gilt.

§ 10 EINSCHRANKUNG BZW. UNTERBRECHUNG DER WASSERLIEFERUNG

Die Gemeinde Stattegg kann die Wasserlieferung einschrdnken oder unterbrechen, wenn:

a) wegen Wassermangel der Wasserbedarf fiir den menschlichen Genuss und Gebrauch
sonst nicht befriedigt werden kann;

b) Schiaden an den Wasserversorgungseinrichtungen auftreten, welche die erforderliche
Wasserlieferung nicht zulassen;

c) Arbeiten an den Wasserversorgungsanlagen oder Arbeiten im Bereich dieser Anlagen
vorgenommen werden miissen;

d) dies im Zuge einer Brandbekdmpfung notwendig wird. Wahrend einer Brandbekdmpfung
ist der Wasserbezug unbedingt auf ein Mindestmal einzuschranken.

Dariiber hinaus kann die Gemeinde Stattegg die Wasserlieferung auch einschranken oder

unterbrechen, wenn:

a) die Verbrauchsanlagen nicht sachgemaR hergestellt oder erhaiten oder Méngel in der
vorgeschriebenen Frist nicht behoben wurden;

b) Wasser  entgegen den gesetzlichen Bestimmungen, entgegen dieser
Wasserleitungsordnung oder Uber die genehmigte Menge hinaus entnommen wird;

c) der Liegenschaftseigentimer oder Bauwerkseigentiimer seinen Zahlungen trotz
schriftlicher Mahnung in der gesetzten Frist nicht nachkommt (eine gdnzliche
Unterbrechung ist nicht moglich bei lebensnotwendiger Trinkwasserversorgung).

Die Einschridnkung oder Unterbrechung der Wasserlieferung nach (1) lit. a) bis c) ist von der

Gemeinde Stattegg nach Moglichkeit zeitgerecht kundzumachen. Die Kundmachung erfolgt in

der fiir die Verlautbarungen der Gemeinde Stattegg vorgesehenen Weise.

Fir Schiden, die dem Abnehmer aus UnregelmaRigkeiten oder Unterbrechungen der

Wasserlieferung entstehen, haftet die Gemeinde Stattegg nicht.

Die Einschrinkung oder Unterbrechung der Wasserlieferung ist aufzuheben, wenn der Grund

fiir diese MaRnahmen weggefallen ist.

Fiir Feuerldschzwecke kann die Gemeinde Stattegg tiber den gesamten Wasservorrat verfiigen

und Hausleitungen und Anschlussleitungen ganz oder teilweise sperren.

§ 11 HYDRANTEN UND OFFENTLICHE AUSLAUFBRUNNEN

Die an die 6ffentliche Wasserleitung angeschlossenen Hydranten dienen Feuerléschzwecken.
Sie dirfen nur durch die Feuerwehr bedient werden. Das diesen Hydranten flr
Feuerléschzwecke entnommene Wasser wird kostenlos abgegeben.

Die Entnahme von Wasser aus einem Hydranten ist verboten.
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Ausgenommen sind die Feuerwehr und die Gemeinde Stattegg in lhrer jeweiligen Funktion
(Einsitze, Ubungen, sowie Kanalspiilungen, Leitungsspiilung und dgl). Fur diverse
GroRBveranstaltungen im 6ffentlichen Interesse, kdnnen Hydrantenzdhler bzw. Wasserzdhler von
der Gemeinde Stattegg installiert werden und iiber diese die Verrechnung des verbrauchten
Wassers je m® entsprechende der Wassergebiihrenverordnung der Gemeinde Stattegg erfolgen,
sowie eine Aufwandsentschidigung von EUR 200 verrechnet werden. Fir GroBveranstaltungen
im 6ffentlichen Interesse ist schriftlich vorab, um Genehmigung bei der Gemeinde Stattegg
anzusuchen.

Die Bewisserung von Griinanlagen aus Hydranten ist nicht zuldssig. Bewdsserungsanlagen fiir
Grunanlagen sowie 6ffentliche Auslaufbrunnen und Springbrunnen sind iiber Wasserzéhler
anzuschliefen.

Grundstlickseigene Hydranten und Feuerltscheinrichtungen sind grundsétzlich mit Plomben zu
versehen. Sie dirfen nur zu Feuerldschzwecken verwendet werden. Die Eigentlimer sind
verpflichtet, jede Entfernung oder Beschadigung dieser Plomben sofort der Gemeinde Stattegg
zu melden.

Die Aufstellung der Hydranten ist mit der Feuerwehr abzusprechen, die Hydrantenleitung ist
mindestens in DN 80 auszufiihren.

§ 12 ABFLUSSLEITUNGEN

Fir alle Wasserentnahmestellen sind die Abflussleitungen derart zu dimensionieren, dass sie das
ganze aus den Zapfstellen anfallende Wasser abfiihren kénnen.

Die Abflussleitungen sind entsprechend der jeweiligen gesetzlichen Bestimmung bzw. aktuell
giiltigen ONORM zu errichten und zu erhalten.

§ 13 STRAFBESTIMMUNGEN

Zuwiderhandlungen gegen diese Wasserleitungsordnung werden zur Anzeige gebracht und
gemiR § 8 des Steiermirkischen Gemeindewasserleitungsgesetzes bestraft.

§ 14 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Diese Wasserleitungsordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten dieser Wasserleitungsordnung tritt die Wasserleitungsordnung der
Gemeinde Stattegg vom 14.10.2013 auBer Kraft.

§ 15 HINWEISE

Abgaben und Tarife
Die Abgaben und Tarife sind aus der Wassergebiihrenverordnung der Gemeinde Stattegg zu

entnehmen.

Stattegg, am 15.12.2022

Fur den Gemeinderaﬁt;»

Angeschlagen am 16.12.2022
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